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大字　箆津地内

上水道配水管布設替工事
（箆津地区R2-1工区）

(本設)配管平面図
S=1:500
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施 工 位 置

VPφ
100 d=1.20m

VPφ100 d=1.
20m

A

土工①　L=131.20m H=0.90m
L=13.14m
土工②

H=0.75m

土工③　L=199.29m H=0.60m
L=7.70m
土工④

H=0.55m
L=20.30m
土工②

H=0.75m

土工①　L=50.00m H=0.90m

L=0.80m(0.85m)

L=0.80m
土工⑤

H=1.05m

L=2.00m(2.60m)
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土工⑥

H=0.60m
L=0.60m
土工⑦

H=1.20m

L=0.80m(0.85m)

L=0.80m
土工⑤

H=1.05m

注  記

○ 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

○ 既設水道管の位置・埋設深が不明なため、場合により試掘等のうえ確認のこと。

○ 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。

○ 工事状況に応じ(下水ﾏﾝﾎ-ﾙ位置変更の際など）、　 下水道工事と調整を行ない、施工のこと。
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令和 ２ 年度施工

上水道配水管布設替工事
（箆津地区R2-1工区）

大字　箆津地内

(本設)配管詳細図１
NO SCALE

注  記

○ 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

○ 既設道管との離隔は、管外で30cm程度とする。ただし、確保が困難な場合10㎝以上とする。

○ 既設水道管の位置・埋設深が不明なため、場合により試掘等のうえ確認のこと。

○ 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。

○ 工事状況に応じ(既設水道管位置の状況など）調整を行い、施工のこと。

○ 既設水道管の撤去は、下水道掘削断面内の管を想定しているが、監督員に確認のうえ撤去を行うこと。

HIVPφ50 H=0.60m

仕切弁BOXφ100用　H=0.9m

VPφ
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ﾒｶ形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100（P)

　

130.148.003.503.00100.26

直管（EF)　26本

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

乙切管　1790

直管（EF)　1本

A部詳細図
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直管（EF)　20本
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令和 ２ 年度施工

上水道配水管布設替工事
（箆津地区R2-1工区）

大字　箆津地内

注  記

○ 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

○ 既設道管との離隔は、管外で30cm程度とする。ただし、確保が困難な場合は10㎝以上確保する。

○ 既設水道管の位置・埋設深が不明なため、場合により試掘等のうえ確認のこと。

○ 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。

○ 工事状況に応じ(既設水道管位置の状況など）調整を行い、施工のこと。

○ 既設水道管の撤去は、下水道掘削断面内の管を想定しているが、監督員に確認のうえ撤去を行うこと。

(本設)配管詳細図２
NO SCALE
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VPφ100 d=1.
20m

HPPEφ100 L=421.06m

  
HP
PE
φ
10
0

L=
0.
80
m(
0.
85
m)

河川横部横断図

S=1：50

A部詳細図

S=NON

VPφ100 d=1.20m

 
L
=
0
.
8
0
m
(
0
.
8
5
m
)

L=0.80m(0.85m)

VPφ150

VPφ150

VPφ150

VPφ150

BOX　B4500×H2100

ﾒｶ形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100（P)

　

66.7410.4015.395.8070.00 1.90

直管（EF)　13本

直管（EF)　2本

直管（EF)　3本

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

乙切管　420

直管（EF)　1本

乙切管　1570

甲切管　1600

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ
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（本設）掘削標準断面図 S = 1 / 2 0

※ 本工事では仮復旧まで行い、舗装本復旧については、別途施工の予定である。

本管φ100　土被り　H=0.90m(t=4,10,15)
①

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

真砂土掘削

埋　戻掘　削

舗装版取壊工 As t=4cm

RC-40

M-30
As

HPPE φ100

仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

管明示シ－ト

本管φ100　土被り　H=0.75m(t=4,10,15)
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本管φ100　土被り　H=0.60m(t=4,10,15)
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HIVPφ75　土被り　H=0.55m(t=4,10,15)
④

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

HPPEφ100　土被り　H=1.05m(t=4,10,15)
⑤

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

HIVPφ50　土被り　H=0.60m(t=4,10,15)
⑥

真砂土掘削

埋　戻掘　削

舗装版取壊工 As t=4cm

RC-40
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仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

管明示シ－ト

真砂土掘削
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舗装版取壊工 As t=4cm

RC-40

M-30
As

HPPE φ100

仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

管明示シ－ト

真砂土掘削

埋　戻掘　削

舗装版取壊工 As t=4cm

RC-40

M-30
As

HPPE φ100

仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

管明示シ－ト

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

HIVPφ50　土被り　H=1.20m(t=4,10,15)
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舗装版取壊工 As t=4cm
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HIVP φ50
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真砂土掘削
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HIVP φ50

仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

管明示シ－ト

令和 ２ 年度施工

上水道配水管布設替工事

大字　箆津地内

（箆津地区R2-1工区）
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仕切弁室標準図 S=1/10

（参考図）
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注　記

※ 使用材料・ﾎﾞｯｸｽ高さ等については、監督員と協議のこと。
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