
縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２
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図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

K-00[A3]　S=1：NON　図面目録

町立小学校ネットワーク整備工事

電気設備工事特記仕様書（各学校共通）

浦安小学校

図 面 番 号

Ｋ－０１

Ｕ－０１

図 面 名 称

Ｋ－００ 図面目録

縮 尺

配置図・付近見取図

生徒系LAN設備　系統図

Ｓ＝１：１０００

構内情報通信網設備　１階　平面図

構内情報通信網設備　２階　平面図

構内情報通信網設備　３階　平面図

構内情報通信網設備　特別教室棟　平面図

構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

構内情報通信網設備　３階　撤去平面図

構内情報通信網設備　特別教室棟　撤去平面図

Ｕ－０２

Ｕ－０３

Ｕ－０４

Ｕ－０５

Ｕ－０６

Ｕ－０７

Ｕ－０８

Ｕ－０９

Ｕ－１０

聖郷小学校 配置図・付近見取図Ｓ－０１

聖郷小学校

聖郷小学校

聖郷小学校

聖郷小学校

聖郷小学校

聖郷小学校

聖郷小学校

構内情報通信網設備　１階　平面図

構内情報通信網設備　２階　平面図

構内情報通信網設備　３階　平面図

Ｓ－０２

Ｓ－０３

Ｓ－０４

Ｓ－０５

Ｓ－０６

Ｓ－０７

Ｓ－０８

構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

構内情報通信網設備　３階　撤去平面図

生徒系LAN設備　系統図

Ｙ－０１

Ｙ－０２

Ｙ－０３

Ｙ－０４

Ｙ－０５

Ｙ－０６

Ｙ－０７

Ｙ－０８

八橋小学校 配置図・付近見取図

八橋小学校 生徒系LAN設備　系統図

構内情報通信網設備　１階　平面図

構内情報通信網設備　２階　平面図

八橋小学校

八橋小学校

構内情報通信網設備　３階　平面図八橋小学校

構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

八橋小学校 構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

八橋小学校

構内情報通信網設備　３階　撤去平面図八橋小学校

浦安小学校

浦安小学校

浦安小学校

浦安小学校

浦安小学校

浦安小学校

浦安小学校

浦安小学校

浦安小学校

船上小学校

船上小学校

Ｆ－０１

Ｆ－０２ 生徒系LAN設備　系統図

配置図・付近見取図

図 面 番 号 図 面 名 称 縮 尺

船上小学校

船上小学校

船上小学校

船上小学校

船上小学校

船上小学校

Ｆ－０３

Ｆ－０４

Ｆ－０５

Ｆ－０６

Ｆ－０７

Ｆ－０８

構内情報通信網設備　１階　平面図

構内情報通信網設備　２階　平面図

構内情報通信網設備　３階　平面図

構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

構内情報通信網設備　３階　撤去平面図

赤碕小学校

赤碕小学校

赤碕小学校

赤碕小学校

赤碕小学校

赤碕小学校

赤碕小学校

赤碕小学校

Ａ－０１

Ａ－０２

Ａ－０３

Ａ－０４

Ａ－０５

Ａ－０６

Ａ－０７

Ａ－０８

配置図・付近見取図

生徒系LAN設備　系統図

構内情報通信網設備　１階　平面図

構内情報通信網設備　２階　平面図

構内情報通信網設備　３階　平面図

構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

構内情報通信網設備　３階　撤去平面図 Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：２００

Ｓ＝１：１０００

Ｓ＝１：１０００

Ｓ＝１：１０００

Ｓ＝１：１０００

Ｋ－０２ 設定内容・機器参考姿図（各学校共通）

町立小学校ネットワーク整備工事
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[A3]　S=1：NON　電気設備工事特記仕様書（各学校共通）

町立小学校ネットワ-ク整備工事

K-01

町 章 記 入 町 章 記 入

５ Ｙ Ｒ ６ ． ５ ／ １ １

　（拡大カラーコピーを張り付けてもよい）

　施 工者 　 ○○ ○○ ○○ 建設

　 　 　 　 　 連 絡 先 　 　 Ｔ Ｅ Ｌ 　 ○ ○ － ○ ○ ○ ○

　 事 業 協力 の お 願 い

　 現 在 の 進 捗 率 ○ ○ ％

　 事 業 の 目 的

　 平 成 ○ ○ 年 ○ 月 工 事 完 成 予 定

　 　 　 　 　 連 絡 先 　 ○ ○ － ○ ○ ○ ○

　　ご協力よろしくお願いします。

　　　工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

１，
２０

０

御通 行中の 皆様へ

　　現場責任者　○○　○○

　　　　　夜間　○○－○○○○

　　連絡先昼間　○○－○○○○

　施工者　○○○○○建設

　　　　　○○○○○○設計

　設計者　○○○○○○設計

　工事期間　平成○年○月から○年○月まで

　　　　　　　延べ面積○○○○ｍ２

　構造・規模　鉄筋コンクリート造　○階建

　工事名　○○○○○○新築工事

９ ００ １，２００

１，
６０

０

地 色　白

地 色

５ Ｙ Ｒ ６ ． ５ ／ １ １
マン セル記 号

地 色　白

　 地色　白

　 地 色

マ ン セ ル 記 号

　地色　 白

建　築　工　事　中

　　簡単なパース、又は立面図を掲載する

　発 注者　

　監理者　○○○○○○○○○○○○

　 　 　 　 　 　 　 Ｔ Ｅ Ｌ 　 ○ ○ － ○ ○ ○ ○

　 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 　 　 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　 　　　 連絡 先　　

　 Ⅰ ． 工　 事 　概 　 要

建 　 物 　 名 　 称 構 　 造 階 　 数 消防法施行令別表第一の区分 備 　 　 　 考

１

２

３

４

５

番　号 建築基準法による

延べ面積（㎡）

３ 　 工事 種 目

１ 　工 事 場所

２ 　建 物 概要

（　　印の付いたものが対象工事種目）

電　気　設　備　工　事　仕　様　書

３

（　　　　）項

（　　　　）項

（　　　　）項

（　　　　）項

ＲＣ （　　　　）項７琴浦町立 浦安小学校

建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に工事安全計画書を作成し監督職員に提出する。

工事現場におく電気保安技術者は、鳥取県総務部営繕工事自家用電気工作物保安規程第５条に定める工事担当技術者

なお、電気保安技術者の資格は標準仕様書第１編第１章第３節１．３．２によるものとし、一般用電気工作物に係る

項 　 　 　 　 目 特 　 　 　 記 　 　 　 事 　 　 　 項

　 特 記事 項 の うち 選 択 する 事 項 は　 ・ 　 の付 い た もの を 適 用す る 。

（ １ ）

（ ２ ）

２　特　記　事　項
　 項目 は番 号に 　　 　印 の 付い たも のを 適用 する 。

（ ３ ）　 一 般 共 通 事 項 の う ち 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 項 は 、 ・ 　 建 築 　 ・ 　 機 械 設 備 　 工 事 仕 様 書 に よ る 。

　・　の付かない場合は、※　印の付いたものを適用する。　・　と　※　の付いた場合は共に適用する。

引渡しを要するもの　※　無し　　・　有り（　・　機器類　　・　配管材料　　・　　　　　　　）

契約電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を行う。３

４

５

電気工事士

工事安全計画書等

発生材の処理等

１

２

官公署その他への手続

電気保安技術者

工事の施工に伴い必要な官公署その他への手続き、検査並びにその費用は、請負者の負担とする。

の職務を補佐し、当該工事の工事期間中自家用電気工作物の保安の業務を行うものとする。

工事についても、自家用電気工作物の場合と同様の業務を行うものとする。

再生資源の利用を図ると指定されたもの　※　無し　・　有り（・コンクリート塊　・　鉄筋コンクリート塊

　　ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

特別管理産業廃棄物　※　無し　　・　有り（　・　ＰＣＢ使用機器　　・　　　　　　　）

　　引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とする。

　　・　アスファルト・コンクリート塊　　・　建設発生木材　　・　蛍光管　　・　　　　　　　　　　　　）

６ 機材等 本エ事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等以上の品質及び性能を有するものとする。

７

１ ０

８

９

これらと同等以上のものとする場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料をあらかじめ

なお、（一社）公共建築協会発行の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」による場合は

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真撮影要領（平成２４年版）」によるほか監督職員の指示による。

提出した施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。

機材の品質・性能証明

施工図等

完成写真等

完成図等

評価書の写しを監督職員に提出するものとする。

の証明となる資料の提出を省略することができる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。

使用する機材がⅢ．機材による場合は、標準仕様書第１編第１章第４節１．４．２（ｂ）の品質及び性能を有すること

また、製造者等が定められている機材については、Ⅲ．機材によるほかこれらと同等以上のものとする。ただし、

監督職員に提出して承諾を受ける。

下記のものを提出する。

工事用水・電力 本 工 事 に 必 要 な 工 事 用 水 、 電 力 な ど の 費 用 は す べ て 請 負 者 の 負 担 と す る 。１ １

１ ２ 設 け る 。 （ 寸 法 等 は 下 図 に よ る 。 建 築 工 事 、 機 械 設 備 工 事 等 と 一 括 し て 表 示 す る ）

　 　 　 ※ 　 工 事 表 示 板 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 　 お 願 い 表 示 板

　 記 入 要 領

　 １ ． 書 体 は 角 ゴ シ ッ ク と す る 。

　２．お願い表示板は平易な表現及び内容とし、

　　　監督員が指示するものとする。

表示板

分 電 盤 、 制 御 盤 、 端 子 盤 な ど の ２ 次 側 以 降 の 配 線 経 路 、 電 線 太 さ 、 電 線 本 数 、 管 径 な ど は

監 督 職 員 の 承 諾 を 受 け て 変 更 し て も さ し つ か え な い 。

１ ３ 工 事 用 仮 設 物 構 内 につ くる こ とが 　 ※　 でき る 　　 ・ 　で きな い

・ 　 金属 製 （ス テ ンレ ス 、新 金 属も 含 む） 　　 ・ 　樹 脂 製

電 線 本 数 ・ 管 路 等１ ４

一
般

共
通

事
項

フラッシュプレ－トの材質１ ５

補 修 な ど

はつり工事における非破壊検査

１ ６

１ ７

１ ８

１ ９

は つ り

火 災 保 険 等

既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、原則としてダイヤモンドカッターによる。

工 事 の 施 工 に 伴 い 既 存 部 分 を 汚 染 又 は 損 傷 し た 場 合 は 、 既 成 に な ら い 補 修 す る 。

工事目的物及び工事材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため火災保険等に加入する。

（ 保 険 の 加 入 期 限 は 、 工 事 完 成 引 渡 し ま で と す る 。 ）

探 査 方 法 　 　 ※ 電 磁 誘 導 式 　 　 ・ 　 放 射 線 透 過 検 査 　 　 ・ 　

（　　　　）項

（　　　　）項

機器（・　本工事　※　別途工事　）　配管（　※　本工事　・　別途工事　）　配線（・　本工事　※　別途工事　）

住戸用火災報知設備

電
灯

設
備

特 　 　 　 記 　 　 　 事 　 　 　 項

誘 導 灯

電 気 方 式

非 常 用 照 明 器 具

項 　 　 　 　 目

（本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものではない。）

分岐　・　 単相２線式 （　・　１ ００Ｖ　　 ・　２００Ｖ 　）　　・ 　直流２線 式１００Ｖ

　 　 の 付 い た も の を 適 用 す る 。

幹線　・　単相３線式１００／２００Ｖ　　　・　直流２線式１００Ｖ

４ 　設 備 概要

・　避難口　　・　階 段通路　　・　廊下通路　　 ・　室内通路

構 内 情 報 通 信 網 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

防犯・入退室管理設備

自 動 火 災 報 知 設 備

ガス漏れ火災警報設備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

拡 声 設 備

誘 導 支 援 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

自 動 閉 鎖 設 備

非 常 警 報 設 備

通
　

信
　

情
　

報
　

設
　

備
火

災
報

知
設

備

連動制御器（　　　回線　・　単独　　・　火報受信機と一体　）　　　感知器（　・　共用　　・　専用　）

受信機（　　　回線　・　単独　　・　火報受信機と一体　　・　ＬＰガス用　　・　都市ガス用　）

・　機器　　・　配管のみ　　・　配管及び配線

・　交換機　・　局線中継台　・　電話機　・　ボタン電話装置　・　配管のみ　・　配管及び配線

・　マルチサイン装置　　・　出退表示装置　　・　時刻表示装置

・　増幅器　・　スピーカー　・　プロジェクタ　・　スクリーン　・　その他（　　　　　　　　　）

用　途　　・　一般放送　　・　非常放送　　・　個別放送

・　音声誘導装置　　・　身体障害者用インターホン装置　　・　トイレ等呼出し装置

・　インターホン　　・　テレビインターホン　　・　ナースコール

・　カメラ　　・　ビデオモニタ　　・　タイムラプスＶＴＲ　　・　配管のみ　　・　配管及び配線

複合装置　　・　一体形（　・　一般型　　※　防雨型　）　　・　単独

車両検知方式　　・　光線式　　・　ループコイル式

・　受信機（　・　Ｐ型　　・　Ｒ型　）　　・　副受信機　　・　中継器　　・　感知器　　・　

・　アンテナ（　・　ＵＨＦ　　・　ＢＳ　　・　ＣＳ　）　　・　ＣＡＴＶ

中央監視制御設備

１ ２ ３ ４ ５ 備 　 　 　 　 考

映像・音響設備

情報表示設備

工 事 種 目

通
　

信
　

情
　

報
　

設
　

備

番 　 号

動力設備

電熱設備

雷保護設備

受変電設備

発電設備

構内交換設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

構内情報通信網設備

電灯設備

電力貯蔵設備

構内通信線路

構内配電線路

テ レ ビ 電 波 障 害 防 除 設 備

機械設備工事

建築工事

医療関係設備

屋 外６ ７

一
般

共
通

事
項

琴浦町立 聖郷小学校 ＲＣ ３ ７

琴浦町立 八橋小学校 ＲＣ ３ ７

琴浦町立 船上小学校 ＲＣ ３ ７

琴浦町立 赤崎小学校 ＲＣ ３ ７

鳥 取 県東 伯 郡琴 浦 町地 内

区 分

工 事 写 真

完 成 写 真

分 類 ・ 規 格 撮 影 箇 所

監督職員の指示による

各工種工程毎

※ 　 ２ 部 　 ・ 　 　 部

部 数

・　要　　・　不要

・　要　　・　不要

次 の 図 書 を 工 事 の 完 成 引 渡 し 時 に 監 督 職 員 に 提 出 す る 。

※ 　 １ 部 　 ・ 　 　 部

部 　 数

１ 　 部
完 成図　※ 　原紙　※ 　ＣＡＤ データ　 ※　ＰＤ Ｆデータ

施 工図　・ 　原紙　・ 　ＣＡＤ データ　 ・　ＰＤ Ｆデータ

※ 　 保 守 用 説 明 書

　 　 Ａ ４ 版 フ ァ イ ル

※ 　 完 成 図 　 ２ つ 折 製 本

※ 　 保 証 書

※ 　 官 公 署 届 出 書 類

※ 　 完 成 図

　 　※　Ａ ４版黒表 紙製本

　　・　Ａ４版市販ファイル

※ 　 主 要 機 器 図

※ 　 試 験 成 績 書

※ 　 保 守 に 関 す る 指 導 案 内 書

※ 　 機 器 取 扱 説 明 書

※ 　 主 要 機 器 一 覧 表

※ 　 ２ 部

・ 　 　 部

※ 　 ２ 部

・ 　 　 部

１ 　 部

１ 　 部

※ 　 ２ 部

区 　 　 　 　 分 名 　 　 　 　 　 　 称

※ 　 完 成 図 原 図 の 電 子 コ ピ ー 複 写 紙

※ 　 完 成 図 原 図 の 電 子 コ ピ ー 複 写 紙 （ 縮 小 版 ）

・ 　 施 工 図 原 図 の 電 子 コ ピ ー 複 写 紙

※ 　 完 成 図 原 図 の 電 子 コ ピ ー 複 写 紙

・ 　 ２ 部

電子データ・印刷紙の提出

ｶﾗｰ(A4用紙3枚刷)

ｶﾗｰ(A4用紙1枚刷)

※ 　 完 成 図 原 図



機器参考姿図

ＲＴ Ｌ３

ＰｏＥ
16

ＰＣ

ＡＰ

ＰｏＥ
24

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

K-02[A3]　S=1：NON　設定内容・機器参考姿図（各学校共通）

町立小学校ネットワ-ク整備工事

210 220

4
2
.
5 441 323

44

341 231341

4
4

215

55（ブラケット含む）

2
15

48

440 290

44

参考品番：AT-x530L-28GTX-N5　ｱｶﾃﾞﾐｯｸ拠点ルーター 基幹スイッチングＨＵＢ参考品番：AT-AR4050S-N5　ｱｶﾃﾞﾐｯｸ

ＰｏＥプラス給電ＨＵＢ 参考品番：AT-x230-18GP-N5　ｱｶﾃﾞﾐｯｸ

無線コントローラーＰＣ 参考品番：TB-SB42　

参考品番：T-H0303WH

参考品番：T-H0103WH

タブレット保管庫（42台収納）

輪番充電タップ

10口タップ（各４個）

無線アクセスポイント 参考品番：AT-TQ5403-N5　ｱｶﾃﾞﾐｯｸ

参考品番：AT-x230-28GP-N5　ｱｶﾃﾞﾐｯｸＰｏＥプラス給電ＨＵＢ

ポート

LAN：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8

基本機能 RIPv1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、スタティック

無線LANコントローラー（管理台数最大25台）

（ファームウェア、コンフィグファイル）

メンテナンス USBメモリー、SDHCカードによるファイルコピー

電　　源 AC100V、最大消費電力27W

設置方向 縦方向対応

エアフロー 前面吸気・背面排気

トンネリング機能 IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6

IPv6 over IPv6

ゾーンベースファイアウォール、

ステートフルインスペクション(IPv4/IPv6)

セキュリティ

AMFマスター機能（要ライセンス）管理・保守

動作時温度0~50℃

1.7kg質　　量

環境条件

（要ライセンス）

SFP×2

WAN：2系統（コンボポート）

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2

機　　能

スイッチングファブリック 253Gbps

最大パケット転送能力 95.23Mpps （装置全体/64Byte）

ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング、

エコ機能 LED ON/OFFボタン

スタック機能 VCS（スタック接続）、LD-VCS（長距離スタック接続）

電　　源 AC100V、最大消費電力43W

設置方向 縦方向対応

エアフロー 前面吸気・背面排気

Ｌ字型電源ケーブル 別売L字型電源ケーブル対応（左/右）

EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能

LDF検出/MACスラッシング検出/

受信レート検出（QoSストームプロテクション）

リング機能

ネットワークループ対策

USBメモリによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）メンテナンス

AMFメンバー機能/AMFマスター機能（要ライセンス）管理・保守

動作時温度0~50℃

4.4kg質　　量

環境条件

sFlow、RIP、OSPF

（右）はPSU2に非対応

SFP/SFP+スロット：4ポート

ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T：24ポート

機能

ポート

スイッチングファブリック 40Gbps

最大パケット転送能力 26.78Mpps（装置全体/64Byte）

ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、

最大給電：30W（1ポートあたり）、最大給電：370W（装置全体）

給電機能 PoE+（IEEE 802.3at）対応

エコ機能 LED ON/OFFボタン

リング機能 EPSRメンバー機能

電源 AC100V、最大消費電力330W

設置方向 縦方向対応

エアフロー 前面吸気・背面排気

Ｌ字型電源ケーブル 別売L字型電源ケーブル対応（左/右）

LDF検出/MACスラッシング検出/

受信レート検出（QoSストームプロテクション）

ネットワークループ対策

SDカードによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）メンテナンス

AMFメンバー機能管理・保守

動作時温度0~50℃

3.0kg質量

環境条件

Web GUI、sFlow

SFPスロット：2ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

:16ポート（PoE-OUT）

ネットワークインターフェース GbE×1

CPU

ハードディスク容量 200GB以上

210以上

Intel Core i5プロセッサー 4コア 2.5GHz以上

※ターボブースト未使用時

8GB以上

PC種別

メモリー（RAM）容量

IOPS(Input

/Output Per Second) 

OS Windows 10 Pro（64ビット版）

デスクトップ

ネットワークソフト Vista Manager EX

+ 無線LANコントローラーライセンス(AWC)

+ チャンネルブランケットライセンス

電源 電源の容量に応じて負荷を分散させるため、輪番式充電機能を有する事

外形寸法

安全の為、端末を取り出す際に扉を固定出来る事

幅970mm×奥行570mm×高さ983mm以内

13.3インチサイズまでの端末が収容可能とするため、

仕切板間収納寸法を幅33mm×奥行360mm×高さ265mm以上有する事

収納保管庫

形状

輪番式充電タップを用いる場合は、電源キャビネットと同一メーカーにて付属させる事

教室コンセントから電源キャビネットを設置する場所まで、電源の配線を行う事

収納寸法

設置方法

セキュリティの為、扉の施錠が可能である事

充電に必要なタップについても電源キャビネットと同一メーカーにて付属させる事

地震対策の為、電源キャビネットを学校施設に固定をさせる事

有線ポート

無線準拠規格 IEEE 802.11a/b/g/n/ac（Wave2）

3ラジオ対応、マルチユーザーMIMO対応

認証方式：オープンシステム認証、共有キー認証、

無線データ通信速度 最大867Mbps（802.11ac）

IEEE 802.1x、WPA、WPA2

MACアドレスフィルタリング

電　　源 PoE受電時：IEEE 802.3at準拠（クラス4）

ファストローミング（IEEE 802.11k/v/r）

サポート機能(有線設定) ポートトランキング（IEEE 802.3ad

管理機能 Web GUI、チャンネル自動管理、SNMP（v1/v2c）

VAP、ダイナミックVLAN、WDS、エアタイムフェアネス

平置き、天井設置、壁設置対応

AT-Vista Manager EX対応

サポート機能(無線設定)

設置方向

AT-MWS0091ACアダプター

動作時温度0～50℃（PoE受電時）

700g（ブラケット含まず）質　　量

環境条件

2.4GHｚ/5GHｚ同時利用可能

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（PoE-IN）： 1ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T： 1ポート

セキュリティー機能

無線コントローラー

（Manual Configuration））

機能

ポート

スイッチングファブリック 56Gbps

最大パケット転送能力 41.66Mpps （装置全体/64Byte）

ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、

最大給電：30W（1ポートあたり）、最大給電：370Ｗ（装置全体）

給電機能 PoE+（IEEE 802.3at）対応

エコ機能 LED ON/OFFボタン

リング機能 EPSRメンバー機能

電源 AC100V、最大消費電力520W

設置方向 縦方向対応

エアフロー 前面吸気・背面排気

Ｌ字型電源ケーブル 別売L字型電源ケーブル対応（左/右）

LDF検出/MACスラッシング検出/

受信レート検出（QoSストームプロテクション）

ネットワークループ対策

SDカードによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）メンテナンス

AMFメンバー機能管理・保守

動作時温度0~50℃

4.7kg質量

環境条件

Web GUI、sFlow

SFPスロット：4ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

:24ポート（PoE-OUT）

設定内容

・各学校の設定情報に基づき、無線ネットワークを常時安定的に接続できるよう設定しTorikyo-Netに接続させること

 ①ルーターの設定

 ②基幹スイッチ、フロアスイッチ、アクセスポイントの設定

 ③各フロアのアクセスポイントを適切に管理できる無線LANコントローラーの設定

 ④GIGAスクールネットワーク構成図を参考に構築

・ハードウェアの設定

 ①パソコン、サーバー、プリンター、その他各種機器の設定

 ②ネットワーク設定

 ③学校コンピューター教室既存概要を参考に設定

※①②の設定には、初期セットアップ作業、ユーザー登録（設定）作業、AD連携設定作業を含む

　①TrendMicro　エデュケーションパック　

　③SKYMENU Cloud GIGAスクール版

・ソフトウェアのインストール及び設定

　②Benesse ミライシードASP版

・既存のネットワーク機器、パソコン及びタブレット端末の設定変更が必要な場合は行う事

・セキュリティ対策として、OSやその他のアプリケーションについて、パッチ適用等を行い最新の状態に更新すること

・その他の本町委託業者との協議

　既存のハードウェアの設定変更を行う場合は、本町委託業者と入札前に協議し、設定範囲を明確にし、全ての設定費を本工事に含めること

　本町は、インターネット（Torikyo-Net）や校内LAN・タブレット端末について、既に別の委託業者と契約済みであるため、

　ネ　ッ　ト　ワ　－　ク　整　備　工　事　設　定　事　項　
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-01[A3]　S=1：1000
【浦安小学校】

　配置図・付近見取図

町立小学校ネットワーク整備工事
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生徒系ＬＡＮ設備　系統図

職員室内
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UTP-CAT6A-4P(MM1-A)

UTP-CAT6A-4P(既設G22)

UTP-CAT6A-4P

注　　記 凡　　例

廊下

廊下

至る(Ｌ３)

至る(Ｌ３)

至る(Ｌ３)

UTP-CAT6A-4P 天井隠蔽

UTP-CAT6A-4P ×n本：数字は配線本数 天井隠蔽

UTP-CAT6A-4P ×n本 (MM1-A):数字は配線本数
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-02[A3]　S=1：NON
【浦安小学校】

　生徒系LAN設備　系統図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ

3F

2F

管理教室棟 1F

2F

3F

特別教室棟 1F

既設 既設

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

無線アクセスポイント

ＰｏＥプラス給電ＨＵＢ 16ポート　レイヤー2（機器参考姿図参照）

24ポート　レイヤー3（機器参考姿図参照）基幹スイッチングＨＵＢ

既設 ルーター 既設再用

AC100V

既設再用既設 Ｌ２スイッチ

拠点ルーター （機器参考姿図参照）

□450点検口

アンカー固定金具共 （機器参考姿図参照）タブレット保管庫（42台収納）

ＨＵＢ収納ボックス 露出コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）共

既設 点検口 □450

PoEプラス給電　(機器参考姿図参照)

無線コントローラーＰＣ

AC100V

AC100V

ネットワークソフト共

カバープレート 新金Ｐ

（機器参考姿図参照）

（機器参考姿図参照）

　１台

　１台

　４台

２０台

　１台

　８台

　１台６．図中指示無きシンボルは標準図参照又は凡例参照のこと。

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

４．図中、指示なき防火区画貫通部は既存貫通部を使用し、適正な処置を行うこと。

３．図中、細線の配管配線・器具シンボルは既設を示す。

２．ケーブル配線に於いて、新規立下り部はメタルモール等で保護のこと。

５．本ネットワーク整備工事に伴う既存のネットワーク機器等の設定も行うこと。
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-03[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　１階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ Ｃ

既設P.BOX：300×300×200

既設P.BOX：200×200×150

UTP-CAT6A-4P (PF22)×2

UTP-CAT6A-4P(F2-24WP)

既設ラック架
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校長室 職員室

放送室

保健室 ひまわり１ 更衣室 １年

ＷＣ

ＷＣ

延焼の恐れの
ある範囲

▽
敷

地
境

界
線

お話
ルーム

59,800

5,500 2,900 2,050 14,550 3,900 8,400 4,300 10,0008,200

8
,
6
50

1,300 1,500

4,540

2,800

1,100
400

2,400 5,850 5,200

9,
7
0
0

3
,
08

0
7,

0
0
0

2
,
7
00

2
,
1
153
,
5
00

1
,3

8
5

7
,7

6
0

3,
9
5
0

3,000

Ｎ

管理教室棟　１階平面図　Ｓ＝１／２００
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-04[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　２階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事
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Ｃ
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管理教室棟　２階平面図　Ｓ＝１／２００

Ｎ
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-05[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　３階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事
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Ｎ
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-06[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　特別教室棟　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ
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Ｃ

ＣＣ

Ｃ

P.BOX：150×150×100

VE～2個

UTP-CAT6A-4P (既設E25)×2

UTP-CAT6A-4P (既設E25)×4
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UTP-CAT6A-4P (既設E25)×4
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特別教室棟　１階平面図　Ｓ＝１／２００ 特別教室棟　２階平面図　Ｓ＝１／２００

特別教室棟　３階平面図　Ｓ＝１／２００

Ｎ
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G22

G22

G22

G22

n

n

注　　記 凡　　例

UTP-CAT5e-4P 天井隠蔽

天井隠蔽

露　　出

露　　出UTP-CAT5e-4P(G22)

露　　出UTP-CAT5e-4P

撤去(配線のみ)

撤去(配線のみ)

撤去

撤去

撤去

UTP-CAT5e-4P ×n本：数字は配線本数

UTP-CAT5e-4P ×n本 (MM1-A):数字は配線本数

T-4

MM MM

Ｌ２ＲＴ

Ｌ２

ＲＴ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-07[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

既設P.BOX：300×300×200

既設P.BOX：200×200×150

UTP-CAT5e-4P×1

UTP-CAT5e-4P

既設ラック架

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

既設 ルーター 既設再用

既設再用既設 Ｌ２スイッチ

既設 情報用アウトレット

既設 ＨＵＢ

既設 点検口

撤去（学校保管）

□450

壁付　CAT5e×１端子　撤去

既設 ＨＵＢ収納ボックス 撤去

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

７．図中、配線最寄りに'MM'附記は一種金属線ぴ保護を示す。

２．図中の明記なき部分の現場配管、ダクト類は残置とする。

３．図中、細線の配管配線及びシンボルは既設(残置)を示す。

４．撤去したHUB、アクセスポイント他ネットワーク機器は学校に引き渡しのこと。

５．教員系、図書館系用ネットワーク配線は撤去しないこと。

６．撤去を行う際は既存設備の使用に支障がないよう、事前に充分な既設確認を行うこと。

渡り廊下２

至る(体育館)
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管理教室棟　１階平面図　Ｓ＝１／２００

撤 去 図



T-2
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ＨＵＢ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-08[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT5e-4P (既設E25)

３年 ラーニングルーム ２年
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管理教室棟　２階平面図　Ｓ＝１／２００

Ｎ

撤 去 図
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-09[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　３階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT5e-4P (既設E25)
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管理教室棟　３階平面図　Ｓ＝１／２００

Ｎ

撤 去 図
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

U-10[A3]　S=1：200
【浦安小学校】

　構内情報通信網設備　特別教室棟　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT5e-4P (既設E25)×2
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特別教室棟　１階平面図　Ｓ＝１／２００ 特別教室棟　２階平面図　Ｓ＝１／２００

特別教室棟　３階平面図　Ｓ＝１／２００

Ｎ

撤 去 図
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配　置　図 1/1000

付　近　見　取　図
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（三保）
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勢
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川

（杉下）

（下大江）

（美好）

（松井）

（釛）

至浦安

杉下橋

至三本杉

Ｎ

カウベルホール
藤原産業

河本商店

聖郷小学校

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-01[A3]　S=1：1000
【聖郷小学校】

　配置図・付近見取図

町立小学校ネットワーク整備工事
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生徒系ＬＡＮ設備　系統図

職員室内

PS内
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注　　記 凡　　例
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UTP-CAT6A-4P 天井隠蔽

天井隠蔽

ＯＡフロア内
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UTP-CAT6A-4P ×n本：数字は配線本数
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-02[A3]　S=1：NON
【聖郷小学校】

　生徒系LAN設備　系統図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ

3F

2F

管理教室棟 1F

既設 既設

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

無線アクセスポイント

ＰｏＥプラス給電ＨＵＢ 16ポート　レイヤー2（機器参考姿図参照）

24ポート　レイヤー3（機器参考姿図参照）基幹スイッチングＨＵＢ

既設 ルーター 既設再用

AC100V

既設再用既設 Ｌ２スイッチ

拠点ルーター （機器参考姿図参照）

□450点検口

アンカー固定金具共 （機器参考姿図参照）タブレット保管庫（42台収納）

既設 点検口 □450

PoEプラス給電　(機器参考姿図参照)

無線コントローラーＰＣ

AC100V

AC100V

ネットワークソフト共

カバープレート 新金Ｐ

（機器参考姿図参照）

（機器参考姿図参照）

　１台

　１台

　３台

１７台

　１台

　４台

中継用ＨＵＢ  8ポート 　　（参考品番：AT-GS920/8） AC100V 　１台

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

６．図中指示無きシンボルは標準図参照又は凡例参照のこと。

４．図中、指示なき防火区画貫通部は既存貫通部を使用し、適正な処置を行うこと。

３．図中、細線の配管配線・器具シンボルは既設を示す。

２．ケーブル配線に於いて、新規立下り部はメタルモール等で保護のこと。

５．本ネットワーク整備工事に伴う既存のネットワーク機器等の設定も行うこと。



2

ＰＣ

ＲＴ Ｌ３ ＰｏＥ
16

Ｌ２ＲＴ

Ａ
Ｐ

T-1

Ａ
Ｐ

MM

ＡＰMM

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-03[A3]　S=1：200
【聖郷小学校】

　構内情報通信網設備　１階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ

Ｃ

UTP-CAT6A-4P (PF22)×2

φ25

防火区画貫通処理

φ25

防火区画貫通処理

至る(体育館)

渡り廊下
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管理教室棟　１階平面図　Ｓ＝１／２００
Ｎ
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-04[A3]　S=1：200
【聖郷小学校】

　構内情報通信網設備　２階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

ＣＣ
ＣＣ

UTP-CAT6A-4P (PF22)×1

φ25

防火区画貫通処理

φ50

防火区画貫通処理

Ｐ
Ｓ

教材室

かせいち２組 １年

ワークスペース

準備室

吹　抜

ワークスペース

ＷＣ ＷＣ ３年 かせいち３組 ２年

スタジオ

放送

バルコニーバルコニー

視聴覚室図工室

バルコニー
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管理教室棟　２階平面図　Ｓ＝１／２００
Ｎ
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-05[A3]　S=1：200
【聖郷小学校】

　構内情報通信網設備　３階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事
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防火区画貫通処理
φ25

防火区画貫通処理
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６年 かせいち１組 ４年
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管理教室棟　３階平面図　Ｓ＝１／２００
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n
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注　　記 凡　　例

UTP-CAT5e-4P 天井隠蔽

天井隠蔽

ＯＡフロア内

露　　出UTP-CAT5e-4P

撤去(配線のみ)

撤去

撤去

撤去

UTP-CAT5e-4P ×n本：数字は配線本数

UTP-CAT5e-4P 

T-1

MM

MM

ＨＵＢ

Ｌ２ＲＴ

Ｌ２

ＲＴ

ＨＵＢ

ＡＰ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-06[A3]　S=1：200
【聖郷小学校】

　構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT5e-4P (PF22)×2

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

既設 ルーター 既設再用

既設再用既設 Ｌ２スイッチ

既設 情報用アウトレット

既設 ＨＵＢ 撤去（学校保管）

既設 点検口 □450

壁付　CAT5e×１端子　撤去

既設 アクセスポイント 撤去（学校保管）

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

２．図中の明記なき部分の現場配管、ダクト類は残置とする。

３．図中、細線の配管配線及びシンボルは既設(残置)を示す。

４．撤去したHUB、アクセスポイント他ネットワーク機器は学校に引き渡しのこと。

５．教員系、図書館系用ネットワーク配線は撤去しないこと。

６．撤去を行う際は既存設備の使用に支障がないよう、事前に充分な既設確認を行うこと。

７．図中、配線最寄りに'MM'附記は一種金属線ぴ保護を示す。

至る(体育館)
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管理教室棟　１階平面図　Ｓ＝１／２００
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撤 去 図
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-07[A3]　S=1：200
【聖郷小学校】

　構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT5e-4P (PF22)×1

区画処理(φ30)共

Ｐ
Ｓ

教材室

かせいち２組 １年

ワークスペース

準備室

吹　抜

ワークスペース

ＷＣ ＷＣ ３年 かせいち３組 ２年

スタジオ

放送

バルコニーバルコニー

視聴覚室図工室

バルコニー
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管理教室棟　２階平面図　Ｓ＝１／２００
Ｎ

撤 去 図
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

S-08[A3]　S=1：200
【聖郷小学校】

　構内情報通信網設備　３階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

ＷＣＷＣ
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理科室

なかよしルーム ５年

準備室
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管理教室棟　３階平面図　Ｓ＝１／２００

撤 去 図



キュービクル

2
,
0
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0

2
,
0
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配　置　図 1/1000

対象建築物

物置

プール付属室

体育館昇降口棟

倉庫

管理教室棟Ｓ44

特別教室棟Ｓ58

八橋警察署

国道９号線
至鳥取至米子

ステップ電気
東伯消防署

ＪＲやばせ駅

八橋保育園

八橋小学校

八橋幼稚園

付　近　見　取　図

工事該当建物

Ｎ

Ｎ

運動場

隣地境界線

プール
渡り廊下

前面道路　
町道笠見小学校線Ｗ＝４ｍ

道路境界線

前面道路　
町道八橋小学校線Ｗ＝４．２ｍ

道路境界線

隣地境界線

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-01[A3]　S=1：1000
【八橋小学校】

　配置図・付近見取図

町立小学校ネットワーク整備工事
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G22

n

n

3

5

4

生徒系ＬＡＮ設備　系統図

職員室内

UTP-CAT6A-4P 天井隠蔽

UTP-CAT6A-4P ×n本：数字は配線本数 天井隠蔽

露　　出UTP-CAT6A-4P(MM1-A)

露　　出UTP-CAT6A-4P(既設G22)

露　　出UTP-CAT6A-4P

露　　出UTP-CAT6A-4P ×n本 (MM1-A):数字は配線本数

注　　記 凡　　例

廊下

廊下 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾗﾎﾞ

至る(Ｌ３)

至る(Ｌ３)

至る(Ｌ３)

ＡＰ ＡＰ ＡＰ ＡＰ ＡＰ ＡＰＨＵＢ

ＨＵＢ ＡＰ ＡＰ ＡＰ ＡＰ
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-02[A3]　S=1：NON
【八橋小学校】

　生徒系LAN設備　系統図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ

3F

2F

管理教室棟 1F

2F

3F

特別教室棟 1F

既設 既設

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

無線アクセスポイント

ＰｏＥプラス給電ＨＵＢ 16ポート　レイヤー2（機器参考姿図参照）

24ポート　レイヤー3（機器参考姿図参照）基幹スイッチングＨＵＢ

既設 ルーター 既設再用

AC100V

既設再用既設 Ｌ２スイッチ

拠点ルーター （機器参考姿図参照）

情報用アウトレット

□450点検口

アンカー固定金具共 （機器参考姿図参照）タブレット保管庫（42台収納）

ＨＵＢ収納ボックス 露出コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）共

既設 点検口 □450

PoEプラス給電　(機器参考姿図参照)

壁付　CAT6A×１端子

無線コントローラーＰＣ

AC100V

AC100V

ネットワークソフト共

カバープレート 新金Ｐ

（機器参考姿図参照）

（機器参考姿図参照）

　１台

　１台

　４台

１９台

　１台

　６台

６．図中指示無きシンボルは標準図参照又は凡例参照のこと。

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

４．図中、指示なき防火区画貫通部は既存貫通部を使用し、適正な処置を行うこと。

３．図中、細線の配管配線・器具シンボルは既設を示す。

２．ケーブル配線に於いて、新規立下り部はメタルモール等で保護のこと。

５．本ネットワーク整備工事に伴う既存のネットワーク機器等の設定も行うこと。
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-03[A3]　S=1：200
【八橋小学校】

　構内情報通信網設備　１階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

既設P.BOX：300×300×200

　1階平面図　S=1/200　

床ころがし部は
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛにて保護

UTP-CAT6A-4P (E25)×2

UTP-CAT6A-4P (既設E25)×3

UTP-CAT6A-4P ×2

UTP-CAT6A-4P ×4

2・3階

1階各室

防火区画貫通処理

φ25

防火区画貫通処理(φ25)共

(管理教室棟)

(特別教室棟)

渡り廊下

ＷＣ

ＷＣ

多目的ルーム１

校長室

玄関

職員室 保健室 １年

機械室

ＷＣ

ＷＣ

準備室
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-04[A3]　S=1：200
【八橋小学校】

　構内情報通信網設備　２階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ Ｃ ＣＣ

Ｃ

　2階平面図　S=1/200　

UTP-CAT6A-4P (E25)×1

UTP-CAT6A-4P (既設E25)×4

防火区画貫通処理(φ25)共

UTP-CAT6A-4P (E25)×2

UTP-CAT6A-4P (既設E25)×3

(管理教室棟)

(特別教室棟)

準備室

ＰＳ

まなびの教室 多目的室２ ２年 ３年 ひまわり２

スマイルルーム

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

Ｂ

Ｂ’

多目的室２

準備室

理科室
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（児童クラブ）
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-05[A3]　S=1：200
【八橋小学校】

　構内情報通信網設備　３階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ

ＣＣＣＣＣ

Ｃ

　3階平面図　S=1/200　

露出BOX

MM1-A

UTP-CAT6A-4P (既設E25)×4

UTP-CAT6A-4P (E25)×1

(管理教室棟)

(特別教室棟)

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

５年１組 ５年２組 ４年 ６年 ひまわり３ ひまわり４

多目的ルーム３

ＰＳ

コンピューターラボ 音楽室

準備室
準備室
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G22 G22

G22
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n

3

注　　記 凡　　例

UTP-CAT5e-4P 天井隠蔽

天井隠蔽

露　　出UTP-CAT5e-4P(G22)

露　　出UTP-CAT5e-4P

撤去(配線のみ)

撤去(配線のみ)

撤去

撤去

撤去

UTP-CAT5e-4P ×n本：数字は配線本数

UTP-CAT5e-4P ×n本 (MM1-A):数字は配線本数 露　　出

MM
MM

MM MM

Ｌ２

ＨＵＢ

Ｈ
Ｕ
Ｂ

ＲＴ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

Ｌ２

ＲＴ

ＨＵＢ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-06[A3]　S=1：200
【八橋小学校】

　構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

既設P.BOX：300×300×200

既設ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ撤去

　1階平面図　S=1/200　

UTP-CAT5e-4P (既設E25)×1

UTP-CAT5e-4P ×1

UTP-CAT5e-4P ×4

2・3階

1階各室

UTP-CAT5e-4P (既設E25)×3

UTP-CAT5e-4P (既設E25)×3

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

既設 ルーター 既設再用

既設再用既設 Ｌ２スイッチ

既設 情報用アウトレット

既設 ＨＵＢ 撤去（学校保管）

既設 点検口 □450

壁付　CAT5e×１端子　撤去

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

７．図中、配線最寄りに'MM'附記は一種金属線ぴ保護を示す。

２．図中の明記なき部分の現場配管、ダクト類は残置とする。

３．図中、細線の配管配線及びシンボルは既設(残置)を示す。

４．撤去したHUB、アクセスポイント他ネットワーク機器は学校に引き渡しのこと。

５．教員系、図書館系用ネットワーク配線は撤去しないこと。

６．撤去を行う際は既存設備の使用に支障がないよう、事前に充分な既設確認を行うこと。

(管理教室棟)
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撤 去 図
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-07[A3]　S=1：200
【八橋小学校】

　構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

　2階平面図　S=1/200　

UTP-CAT5e-4P (E25)

UTP-CAT5e-4P (既設E25)×5

(管理教室棟)

(特別教室棟)
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（児童クラブ）
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撤 去 図
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

Y-08[A3]　S=1：200
【八橋小学校】

　構内情報通信網設備　３階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

　3階平面図　S=1/200　

露出BOX撤去

MM1-A

UTP-CAT5e-4P×6 (MM1-A)

(管理教室棟)

(特別教室棟)
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撤 去 図



配　置　図 1/1000

対象建築物

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-01[A3]　S=1：1000
【船上小学校】

　配置図・付近見取図

町立小学校ネットワーク整備工事

付近見取図

N

△道路境界線

校舎

屋内運動場

▽道路境界線

△
道

路
境

界
線

N

成美保育所

船上小学校

JR山陰本線

農免道路

赤碕駅

町道　国主佐崎線

太一垣

至船上山

出上

勝
田

川

日本海

国道9号線



生徒系ＬＡＮ設備　系統図

視聴覚教室内

注　　記

UTP-CAT6A-4P 天井隠蔽

UTP-CAT6A-4P ×n本：数字は配線本数 天井隠蔽

凡　　例

露　　出UTP-CAT6A-4P×2(MM1-A)

露　　出　または　ＯＡ内UTP-CAT6A-4P

露　　出　または　ＯＡ内UTP-CAT6A-4P ×n本：数字は配線本数

露　　出UTP-CAT6A-4P×4(MM1-B)

露　　出UTP-CAT6A-4P×5(MM1-C)

廊下

廊下

PB
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-02[A3]　S=1：NON
【船上小学校】

　生徒系LAN設備　系統図

町立小学校ネットワーク整備工事

3F

2F

1F

既設

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

無線アクセスポイント

ＰｏＥプラス給電ＨＵＢ 16ポート　レイヤー2（機器参考姿図参照）

24ポート　レイヤー3（機器参考姿図参照）基幹スイッチングＨＵＢ

既設 ルーター 既設再用

AC100V拠点ルーター （機器参考姿図参照）

□450点検口

タブレット保管庫（42台収納）

ＨＵＢ収納ボックス

PoEプラス給電　(機器参考姿図参照)

無線コントローラーＰＣ

AC100V

AC100V

ネットワークソフト共

n

n

4

プルボックス

露出コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）共

300×300×150　VE

5

2

　１台

　１台

　３台

１５台

　１台

　４台

（機器参考姿図参照）

（機器参考姿図参照）

アンカー固定金具共 （機器参考姿図参照）

　１面

６．図中指示無きシンボルは標準図参照又は凡例参照のこと。

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

４．指示なき防火区画貫通部は既存貫通処理部を使用し、適正な処置によること。

３．図中、細線の配管配線・器具シンボルは既設を示す。

５．本ネットワーク整備工事に伴う既存のネットワーク機器等の設定も行うこと。

２．ケーブル配線に於いて、新規立下り部はメタルモール等で保護のこと。
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-03[A3]　S=1：200
【船上小学校】

　構内情報通信網設備　１階　平面図　

町立小学校ネットワーク整備工事
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一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-04[A3]　S=1：200
【船上小学校】

　構内情報通信網設備　２階　平面図　

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT6A-4P

UTP-CAT6A-4P ×2

2 3 4
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ＲＣ壁貫通口斫り復旧共（φ25）
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２階平面図　Ｓ＝１／２００

9
,
5
0
0

3,
0
0
0

7,0007,000 8,000 8,0008,0001,000 10,000 3,000

2
6
,
00

0

56,000 9,000 2,500

7
,
00

0
2,

5
0
0

9,0005,000

12,00015,7508,4853,76516,000

1
6
,0

0
0

10
,
0
00



ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ ＡＰ

ＨＵＢ

ＰｏＥ
16

ＡＰ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-05[A3]　S=1：200
【船上小学校】

　構内情報通信網設備　３階　平面図　

町立小学校ネットワーク整備工事

2 3 4

UTP-CAT6A-4P

PB

防火区画貫通処理（壁）共

ＲＣ壁貫通口斫り復旧共（φ25）
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n

n
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注　　記 凡　　例

UTP-CAT5e-4P 天井隠蔽

天井隠蔽

露　　出 撤去

撤去

撤去

UTP-CAT5e-4P ×n本：数字は配線本数

UTP-CAT5e-4P ×n本 (MM1-A):数字は配線本数

露　　出 撤去UTP-CAT5e-4P ×n本 :数字は配線本数

Ｒ
Ｔ

ＲＴ

ＨＵＢ

ＡＰ

ＨＵＢ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-06[A3]　S=1：200
【船上小学校】

　構内情報通信網設備　１階　撤去平面図　

町立小学校ネットワーク整備工事

ＨＵＢ

2

2

UTP-CAT5e-4P 

2

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

既設 ルーター

既設 情報用アウトレット

既設 ＨＵＢ 撤去（学校保管）

壁付　CAT5e×１端子　撤去

既設 ＨＵＢ（ボックス共） 撤去（ＨＵＢは学校保管）

既設 アクセスポイント 撤去（学校保管）

撤去（学校保管）

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

４．撤去したHUB、アクセスポイント他ネットワーク機器は学校に引き渡しのこと。

３．図中、細線の配管配線及びシンボルは既設(残置)を示す。

６．撤去を行う際は既存設備の使用に支障がないよう、事前に充分な既設確認を行うこと。

５．教員系、図書館系用ネットワーク配線は撤去しないこと。

２．図中の明記なき部分の現場配管、ダクト類は残置とする。
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-07[A3]　S=1：200
【船上小学校】

　構内情報通信網設備　２階　撤去平面図　

町立小学校ネットワーク整備工事
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

F-08[A3]　S=1：200
【船上小学校】

　構内情報通信網設備　３階　撤去平面図　

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT5e-4P 

音楽室
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配　置　図 1/1000

対象建築物

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-01[A3]　S=1：1000
【赤碕小学校】

　配置図・付近見取図

町立小学校ネットワーク整備工事

N

教室棟　

屋内運動場

道路境界線

隣地境界線

赤碕小学校

日本海

至　鳥取

N

赤碕高校

至　米子

国道9号線

JR山陰本線

JR赤碕駅

付近見取図



生徒系ＬＡＮ設備　系統図

職員室内

注　　記

UTP-CAT6A-4P 天井隠蔽

UTP-CAT6A-4P ×n本：数字は配線本数 天井隠蔽

凡　　例

露　　出　または　ＯＡ内UTP-CAT6A-4P

露　　出　または　ＯＡ内UTP-CAT6A-4P ×n本：数字は配線本数

廊下

廊下
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ＰＲ
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ＲＴ
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Ｌ３

ＰｏＥ
16

ＡＰ

ＨＵＢ

ＰＣ

ＲＴ

ＰｏＥ
24

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-02[A3]　S=1：NON
【赤碕小学校】

　生徒系LAN設備　系統図

町立小学校ネットワーク整備工事

Ｃ

3F

2F

1F

既設

既設SVプリンタ

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

無線アクセスポイント

ＰｏＥプラス給電ＨＵＢ 16ポート　レイヤー2（機器参考姿図参照）

24ポート　レイヤー3（機器参考姿図参照）基幹スイッチングＨＵＢ

既設 ルーター 既設再用

AC100V拠点ルーター （機器参考姿図参照）

□450点検口

タブレット保管庫（42台収納）

ＨＵＢ収納ボックス

PoEプラス給電　(機器参考姿図参照)

無線コントローラーＰＣ

AC100V

AC100V

ネットワークソフト共

カバープレート

n

n

プルボックス

露出コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）共

300×300×150　VE

Ｂ
ブランクチップ

ＰｏＥプラス給電ＨＵＢ 24ポート　レイヤー2（機器参考姿図参照） AC100V

　１台

　１台

　１台

　２台

２０台

　１台

　５台

（機器参考姿図参照）

（機器参考姿図参照）

アンカー固定金具共 （機器参考姿図参照）

新金Ｐ

６．図中指示無きシンボルは標準図参照又は凡例参照のこと。

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

４．指示なき防火区画貫通部は既存貫通処理部を使用し、適正な処置によること。

３．図中、細線の配管配線・器具シンボルは既設を示す。

２．ケーブル配線に於いて、新規立下り部はメタルモール等で保護のこと。

５．本ネットワーク整備工事に伴う既存のネットワーク機器等の設定も行うこと。
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-03[A3]　S=1：200
【赤碕小学校】

　構内情報通信網設備　１階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-04[A3]　S=1：200
【赤碕小学校】

　構内情報通信網設備　２階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

UTP-CAT6A-4P

UTP-CAT6A-4P ×2
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縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-05[A3]　S=1：200
【赤碕小学校】

　構内情報通信網設備　３階　平面図

町立小学校ネットワーク整備工事
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Ｂ
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n

n

凡　　例注　　記

UTP-CAT5e-4P 天井隠蔽

天井隠蔽 撤去

撤去

UTP-CAT5e-4P ×n本：数字は配線本数

露　　出 撤去UTP-CAT5e-4P ×n本 :数字は配線本数

ＲＴ

ＲＴ

ＨＵＢ

ＡＰ

ＨＵＢ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-06[A3]　S=1：200
【赤碕小学校】

　構内情報通信網設備　１階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事

ＨＵＢ

UTP-CAT5e-4P ×2

4

3

2

記　　号 名　　　　　称 備　　　　　　　　考

既設 ルーター

既設 ＨＵＢ 撤去（学校保管）

既設 ＨＵＢ（ボックス共） 撤去（ＨＵＢは学校保管）

既設 アクセスポイント 撤去（学校保管）

撤去（学校保管）

既設 情報用アウトレット 壁付　CAT5e×１端子　撤去

１．図中、指示なき配管配線は下記による。　

４．撤去したHUB、アクセスポイント他ネットワーク機器は学校に引き渡しのこと。

３．図中、細線の配管配線及びシンボルは既設(残置)を示す。

６．撤去を行う際は既存設備の使用に支障がないよう、事前に充分な既設確認を行うこと。

５．教員系、図書館系用ネットワーク配線は撤去しないこと。

２．図中の明記なき部分の現場配管、ダクト類は残置とする。
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ＨＵＢＡＰ ＡＰ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-07[A3]　S=1：200
【赤碕小学校】

　構内情報通信網設備　２階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事
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ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＡＰ

ＡＰ

縮尺

一級建築士事務所　第２９－１０５４号

（有）セイク設計

〒６８９－２３０３　
鳥取県東伯郡琴浦町徳万１６８－２２

TEL 0858-52-2886  
FAX 0858-52-2806

図面名称

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

　一級建築士（大臣登録番号356980号）

管理建築士　小谷卓也

担当 　小谷卓也

工事名
2020.5

A-08[A3]　S=1：200
【赤碕小学校】

　構内情報通信網設備　３階　撤去平面図

町立小学校ネットワーク整備工事
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